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Montage- und 

Bedienungsanleitung 
KINETICO CC 206 & CC 208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  Servicetelefon: 06106 / 7701030 

Inhaltsverzeichnis: 
 

A. Montageanleitung……………….…………………………………………………………………………………………… 2 

B. Inbetriebnahme……………………………………………………………………………………………………………….. 3 

C. Wartung…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 

D. Montage der Härtebereichscheibe………………………………………………………………………………….. 5 

E. Kapazität in Härtegrad angegeben……………………………………………………………………………………. 6 

F. Installationsdiagramm……………………………………………………………………………………………………. ..7 

 

 

Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Seiten aufmerksam durchlesen, um einen 

problemfreien Betrieb der Enthärtungsanlage zu sichern. 
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A. Montageanleitung 
 

1) Die Anlage aus der Verpackung entnehmen. 

 

2) Den Deckel der Anlage abnehmen und den Ablaufschlauch, sowie die Adapterstücke 

aus dem Salzbehälter entnehmen. 

 

3) Die Verbindung zwischen dem Salzventil und dem Ventilkopf der Anlage ist während 

des Transports demontiert. Das Rohr in den Stutzen einführen und die 

Überwurfmutter von Hand anziehen. 

 

4) Die „schwarzen” Adapterstücke sind mit den beigefügten O--Ringen zu bestücken und 

mit Silicon aus der kleinen Tube zu schmieren. Danach die Adapter in die 

entsprechenden Öffnungen am Ventilkopf einbringen. Den rostfreien Beschlag 

aufbringen und mittels des Stiftes und des Spintes sichern. 

 

5) Kontrollieren Sie, dass durch die Installationsarbeiten keine mechanischen 

Unreinheiten entstanden sind. Falls notwendig ist die Installation vor Montage des 

Filters durchzuspülen. 

 

6) Den Ablaufschlauch am Ventilkopf der Enthärtungsanlage am entsprechenden 

Ablaufstutzen montieren und die Überwurfmutter sorgfältig von Hand spannen. 

 

7) Danach ist die Anlage mittels Druckschläuchen an den Rohwasser, bzw. 

Weichwasserabgang anzuschließen (siehe untenstehende Zeichnung).Kinetico führt 

komplette Montagesätze. 

 

8) Der Ablaufschlauch muss zum Bodenablauf geleitet werden, siehe Fotos. 

 

9) Danach ist die Inbetriebnahme der Anlage laut Bedienungsvorschriften der 

betreffenden Anlage auszuführen. 
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B. Inbetriebnahme 
 

1) Kontrollieren Sie dass die Nummer der standardmäßig 

montierten Härtebereichsscheibe mit der aktuellen, 

örtlichen Härte übereinstimmt. Wenn nicht muss die 

Scheibe ausgewechselt werden (Wassermesser). Die 

korrekte Scheibe kann bei uns bestellt werden. 

 

2) Das Salzsoleventil ist im Werk voreingestellt worden. Es ist 

jedoch zu kontrollieren, dass der Schwimmer (A--Figur 1) 

Minimum halbwegs auf der Welle ist, wenn man von oben 

auf den Schwimmer sieht. Der Wasserstand muss über der 

Gitterplatte liegen, um mit dem Salz in Kontakt zu kommen. 

Dies gilt auch für den gelben Plastikring (B--Figur 1) unter 

dem Schwimmer, der ganz aufgedrückt sein muss. 

 

3) Die Ventile der Ein-- und Ablaufseite, sowie das Bypassventil 

(falls montiert) müssen alle geschlossen sein. 

 

4) Das Ventil an der Einlaufseite ein wenig öffnen, so dass der 

Filter langsam mit Wasser gefüllt wird. Gleichzeitig wird der 

Salzsolebehälter befüllt. 

 

5) Erst den einen und danach den anderen Behälter in 

Rückspülen (Backwash) setzen, um evtl. Luft aus 

dem System zu verdrängen. Dies wird durch Drehen 

im Uhrzeigersinn und gleichzeitiges Drücken auf die 

Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Automatik 

ausgelöst. Kontrollieren Sie, dass aus dem 

Ablaufschlauch Wasser austritt. 

 

6) Danach kann der Filter durch Weiterdrehen an der Kreuzschlitzschraube in Betrieb 

genommen werden (an Position 12 oder 6 Uhr). 

 

7) Öffnen Sie danach die Ventile an der Ab- und Eingangsseite vollständig. 

 

8) Kontrollieren Sie, dass Wasser in den Solebehälter läuft und der Wasserstand über der 

Gitterplatte liegt (etwa 5 cm darüber). 

 

9) Befüllen Sie den Behälter mit Kinetico Salztabletten. 

 

10) Normalerweise muss so viel Salz im Kabinett sein, dass das Wasser ganz bedeckt ist. 

 

11) Die Anlage ist jetzt betriebsbereit und wird sofort weiches Wasser liefern. 
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C. Wartung 
 

1) Es muss immer so viel Salz im 

Behälter sein, dass man das 

Wasser nicht sehen kann. Der 

Salzsolebehälter muss 1-- bis 2-

-mal jährlich entleert und 

gereinigt werden (abhängig 

von der Salzqualität). 

 

2) Es ist wichtig, dass bei der 

Salzbefüllung kein Salz in das 

Salzrohr gelangt. Sorgen Sie 

deshalb immer dafür, dass der 

Deckel intakt ist. 

 

3) BENUTZEN SIE IMMER SALZTABLETTEN. 

 

4) Die Ventile an der Ein-- und Abgangssseite müssen geöffnet sein. Das Bypassventil 

muss geschlossen sein (falls montiert). 

 

5) In regelmäßigen Abständen sind Wasserproben zu entnehmen, um zu kontrollieren, 

dass der Filter weiches Wasser liefert. Wenn der Filter als Vorbehandlung für ein RO-

-System eingesetzt wird, muss das weiche Wasser täglich kontrolliert werden. 

 

6) Falls Unregelmässigkeiten mit dem Filterbetrieb entstehen:  

 Rufen Sie +49 61 06 77 01 030 – Telefonischer Kundendienst 
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D. Montage der Härtebereichscheibe 
 

 

 

1) Lösen Sie den Deckel der Automatik (Schrauben mit 

sechskantigem Kopf SW AF ¼”). Benutzen Sie 

Spezialwerkzeug: Kinetico Warennr.: 9999. 

 

 

 

 

 

2) Nehmen Sie den Plastikpilz zusammen mit dem O--Ring 

und der Feder heraus. 

 

 

3) Bei der Demontage der existierender Scheibe passen Sie 

bitte auf, dass Sie nicht andere Teile des Steuerelements 

entfernen oder verrücken. 

 

 

4) Wenn die neue Scheibe eingesetzt wird, muss die obere 

Sperranordnung (Sperrhaken) mit einem kleinen 

Schraubenzieher beiseitegeschoben werden. 

 

 

 

 

 

 

5) Die Feder und den Plastikpilz mit dem O-Ring wieder 

einsetzen und den Deckel befestigen. Die Nase an der 

Unterseite des Deckels muss auf Position 5 Uhr sein. 

 

 

6) Den Deckel zurechtdrücken – wenn der Deckel nicht 

ganz von Hand aufgedrückt werden kann – kontrollieren 

Sie bitte, ob alle Haken/Teile korrekt angebracht sind. 

 

 

7) Eine verkehrte Montage der Scheibe verursacht eine 

Betriebsstörung der Anlage, die dann hartes Wasser 

liefert. Deshalb ist es sehr wichtig, dass dies mit größter 

Sorgfältigkeit ausgeführt wird. 
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E. Kapazität in Härtegrad angegeben 
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F. Installationsdiagramm 
 

Installation ohne Bypass 

 

1. Kugelventil 

2. Schmutzfänger 

3. Vakuumschalter oder kontrollierbares Rückschlagventil 

4. Rohwasser 

5. Aufbereitetes Wasser 

6. Ablauf 

 

 

 

ACHTUNG! Dies ist ein Standarddiagramm. 

Kontrollieren Sie bitte Zu-/Abgang des  

Filters vor der Installation. 

 

 

 

 

 

 

Installation mit Bypass 

 

1. Kugelventil 

2. Schmutzfänger 

3. Vakuumschalter oder kontrollierbares Rückschlagventil 

4. Rohwasser 

5. Aufbereitetes Wasser 

6. Ablauf 


